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� Línea seccional 
� Conductor de protección/puesta a tierra 
� Puesta a tierra de protección 
� Reconexiones de servicio en instalaciones existentes. 

 
Y cualquier otra consideración no mencionada en la presente Especificación Técnica, deberá ser 
realizada o considerada de acuerdo a lo establecido en Resolución 158/08 o 206/08 del EPRE, 
en el Procedimiento Interno ENERSA DTI-013-00 y DTI-008-02, o sus versiones posteriores, de 
acuerdo a las características particulares y el valor de la demanda de servicio contratada a 
ENERSA. 
 
Cualquier propuesta de solución alternativa o consideración particular de las resoluciones o 
procedimientos mencionados, deberá contar con la aprobación previa de ENERSA, antes de 
efectuar cualquier tipo de instalación o montaje. 
 
 


